
Lt. Paragraph 2 Abs. 1 Nr. 7 des Urheberrechtsgesetzes vom 09.09.1965 sind für diese Zeichnung

alle Rechte vorbehalten mit Ausnahme von Darstellungen, die von dritter Seite übernommen wurden.

NR. DATUM NAMEART DER ÄNDERUNG

a.

b.

c.

HEINRICHSTRASSE 22a; TEL.: 06 61 / 97 43 - 0
36037 FULDA

TIEFBAUTECHN. BÜRO KÖHL GmbH

FULDA,

PROJEKT - NR.:

BLATT - GRÖSSE:

DATEINAME:

BEARBEITET:

GEZEICHNET:

DATUM NAME

MASSSTAB: BLATT NR.:DER  AUFTRAGGEBER:

12/038

0,97 x 0,60

03.2014 GO

03.2014 SCN

EP-01-SP-Gersfeld

Hettenhausen
(Rohrnetz wird teilerneuert)

Altenfeld
(Rohrnetz wird teilerneuert)

gepl. PDMS

HB Rengersfeld
150 m³

RS

Dalherda

HB Dalherda

200 m³

gepl. WAA  AGHD

Waidmannsquelle

Rengersfeld
(Rohrnetz wird erneuert)

Sparbrod

TZ Gersfeld

HZ Gersfeld

Dörrenhof / KA

Maiersbach

RS

HB Maiersbach
55 m³

HB HZ Gersfeld

850 m³
Mosbach

Quellgebiet
5 Barnstein- /Mosbachquellen

HB Mosbach
150 m³

Quellgebiet
2 Hallwiesenquellen

667 müNN

HB Sandberg

150 m³

(Rohrnetz wird erneuert)

Quelle Sandberg

Sandberg

Am Pfort

548÷611 müNN

Obernhausen
(Rohrnetz wird erneuert)

DUBS
Obernhausen

30 m³

Wasserkuppe
HB

Wasserkuppe
300 m³

Tiefbrunnen Wasserkuppe
mit UV-Anlage

Schachen

HZ Rommers

TB Dalherda

WZS

DMS

WZS TB Kälberrain

z. Zt. WIG, Rohrnetz ist im Falle der
Stadtversorgung zu erneuern

Brembach
(Rohrnetz wird erneuert)

Pumpwerk

HB Hochbehälter

DUBS Druckunterbrecherspeicher

mit Angabe Gesamtinhalt

Wasseraufbereitungsanlage

Tiefbrunnen / Quelle

WZS

WAA   AGHD

Wasserzählerschacht

(Pump- und) Druckminderschacht

HB Mosbach

70 m³

PW

(P)DMS

Hochzone / Tiefzone

VersorgungsbereichVB

HZ / TZ

RegelschachtRS
HB Horstberg

450 m³

Gichenbach

PW

ist grundhaft
zu erneuern

Zwischen-

speicher AGHD

TZ Rommers

gepl. WAA

PW

QSS

QSS

gepl. PDMS

gepl. PDMS
ZV GWW Wachtküppel

Verbindung besteht

ist grundhaft
zu erneuern

HB Sandberg

70 m³
wird stillgelegt -

Löschwasserspeicher ?

gepl.

HB Brembach

225 m³
wird stillgelegt -

Löschwasserspeicher ?

HB Mosbach

70 m³

gepl.

wird stillgelegt -

Löschwasserspeicher ?

gepl.

Kuehnsteinquellen

entfallen

HB
Obernhausen

50 m³

Quellen von Waldthausen

"Glaswaldquellen"

entfallen

wird stillgelegt -

Löschwasserspeicher ?

gepl.

mit PW

QSS Quellsammelschacht

vorh.

vorh.

vorh.

vorh.

Notbrunnen?

Schäferei

vorh.

HB TZ Gersfeld

200 m³
wird stillgelegt -

Löschwasserspeicher ?

880÷925 müNN

952 müNN

898 müNN

663÷688 müNN

625÷690 müNN

Kohlgrabenhöfe,
Dreierhöfe, etc.

560÷570 müNN

550÷590 müNN

509 müNN

gepl.

740 müNN

508 müNN

622÷684 müNN

562 müNN

385÷474 müNN

ist grundhaft
zu erneuern

709 müNN

400÷445 müNN

493 müNN

361÷425 müNN

HD 447 müNN

RS

GWV Osthessen GmbH

WW Götzenloch

Zone Mittbach

Verbindung besteht

647 müNN

ist grundhaft
zu erneuern

559 müNN 489÷558 müNN

451÷506 müNN

gepl. DMS

(Rohrnetz wird teilerneuert)

498÷548 müNN

640 müNN

687 müNN

683 müNN

596÷652 müNN

597 müNN

524 müNN

ist grundhaft
zu erneuern

585 müNN

WZS

667 müNN

620÷631 müNN

527÷545 müNN

PDMS

599÷635 müNN

547÷585 müNN

Anbindung

möglich

VB AGHD

VB Gersfeld

VB Wasserkuppe

gepl. PDMS

gepl. DMS

(Rohrnetz wird teilerneuert)

20. 03. 2014

1--

Stadt Gersfeld (Rhön)

Variantenuntersuchung zur Neuordnung der
Wasserversorgung der Gesamtstadt

Schemaplan Variante 1

Entfallende Anlagen:

300

m³/d

Waidmanns-

quelle

m³/d

Spitze

m³/d

Mittel

290

Bedarf

224

Dargebot

160

m³/d

TB

Wasser-

kuppe

163

Dargebot

m³/d

Mittel

Bedarf

103

m³/d

Spitze

Wasserbilanz VB Wasserkuppe:

Wasserbilanz VB AGHD:

1255

m³/d

Mittel

744

Dargebot

m³/d

Mittel

Bedarf

556

Wasserbilanz VB Gersfeld:

m³/d

Spitze

748

m³/d

Minimal

290

62

58

338

624

127

166

338
TB Kälberrain

Hallwiesen-

quellen

Sandberg-

quelle

Barnstein-/

Mosbach-

quellen

Summe:
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